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Model List：
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Note: All the illustrations in this manual are for explanation purpose only. Your 
air conditioner may be slightly different. The actual shape shall prevail. They are 
subject to change without notice for future improuement.
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Toto zařízení je předplněno chlad-
ivem R32.

Návod	uchovejte	na	lehce	dostupném	místě	pro	uživatele.

■Pro urychlení režimu odtávání nebo k čištění nikdy nepoužívejte přípravky, které nejsou doporučeny 
výrobcem.
■Zařízení nesmí být skladováno v místnosti, kde je instalováno zařízení s nepřetržitým provozem 
spalování, jako např.: otevřené ohně / krby, plynové nebo jiné kotle atp.
■Nikterak násilím nevnikejte do zařízení ani jej nezapalujte.
■Vezměte na vědomí, že chladivo nemá žádný zápach.
■Zařízení musí být instalováno, uskladněno a provozováno v místnosti s podlahovou plochou větší 
než 3 m2.
■Pokud je napájecí kabel / zástrčka poškozena, musí být opravena výrobcem, certifikovaným 
technikem a nebo oprávněnou osobou v oboru elektro pro zamezení případného  poranění.
■Zařízení může být používáno osobami staršími 8 let. Osoby s omezenými psychickými, senzorickými 
a mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, musí být zaškoleny oprávněnou 
osobou, která důkladně vysvětlí postup používání a seznámí osoby s možnými riziky a bezpečnostními 
omezeními. Děti si nesmí hrát se zařízením. Uživatelská údržba / čištění, může být dětmi prováděna 
pouze za dohledu oprávněné dospělé osoby.
■Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu s platnými místními předpisy a normami.
■Veškerá použitá elektroinstalace (kabely), musí být opatřena certifikáty pro použití v EU: Pokud 
během instalace jsou kabely přerušeny, ujistěte se že zemnící kabel je poslední, který je přerušen. 
Jistič zařízení (klimatizační jednotky) musí být ve dvou pólovém provedení. Vzdálenost těchto 
dvou kontaktů musí být min. 3 mm. Tyto prvky / zařízení musí být instalovány do okruhu napájení 
klimatizační jednotky.
■Ujistěte se, že elektroinstalace je provedena osobou s patřičným oprávněním a dle platných norem.
■Ujistěte se, že je zemnící vodič v pořádku a řádně upevněn. 
Ujistěte se, že je instalován jistič elektrického obvodu klimatizační jednotky.
■Nikdy pro servisní činnost nebo při zprovoznění nepoužívejte jiné chladivo než je uvedeno na 
venkovní jednotce - R32. Použitím jiného chladiva se vystavujete riziku poškození zařízení a poranění 
dotčených osob.
■Typ propojovacího kabelu musí být H07RN-F.

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením užívání jednotky 
si prosím přečtěte uvedená 
upozornění
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■ Přečtěte si instrukce užívání a údržbě před započetím používání zařízení.

■ Podráždění očí nebo kůže může být důsledkem expozice z horní části jednotky / sání vzduchu a 
uvnitř jednotky. Během vyjmutí prachového filtru z jednotky pro jeho vyčištění se vždy ujistěte, že je 
vypnuto napájení zařízení před jeho otevřením.

■ Symboly upozorňující na UV-C zařizení produkující ultrafialové světlo by neměli být nikdy odstraněny.

■ Zařízení, která jsou zjevně poškozená se nesmí dále použivat.

■ Nikdy neprovozujte UV-C lampu mimo zařízení / jednotku.

■ Před výměnou nebo čištěním nebo jinou údržbou UV-C lampy musí být zařízení odpojeno od 
napájení.

■ Typ (ND č.) UV-C lampy je 0011022283A.

■ Přední panely opatřené symbolem rizika ultrafialového záření, za kterými je riziko UV-C záření, jsou 
opatřeny spínačem / kontaktem otevření pro pro bezpečnost užívání. Při otevření tento spínač vypne 
napájení UV-C lampy. Nikdy tyto kontakty neobcházejte za použití magnetů atp.

■ Před otevřením předních panelů se symbolem rizika ultrafialového záření pro provádění údržby 
uživatele se doporučuje vždy odpojit napájení.

■ Pokud je UV-C lampa poškozena, je nutné zajistit její výměnu odborným servisním pracovníkem pro 
zamezeni rizika poškozeni zdraví.

■ Neúmysiné použití zařizení nebo poškození jeho krytu může mít za následek únik nebezpečného 
UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách, poškodit oči a pokožku.

■ Tato funkce je k dispozici pro následující modely:
AS25PBPHRA-S
AS35PBPHRA-S
AS50PDPHRA-S

AS25PBPHRA-BH
AS35PBPHRA-BH
AS50PDPHRA-BH

 AS25PCHHRA-NR 
 AS35PCHHRA-NR 
 AS50PDHHRA-NR 

AS25PBAHRA-PRO
AS35PBAHRA-PRO
AS50PDAHRA-PRO
AS71PDAHRA-PRO

 AS25PBPHRA-PRE 
 AS35PBPHRA-PRE 
 AS50PDPHRA-PRE 
 AS71PEPHRA-PRE 

Toto zařízení obsahuje UV-C lampu.

UPOZORNĚNÍ
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1.Zobrazení	provozního	
módu

2.Zobrazení	signálu	DO
3.Zobrazení	lamel	(SWING)	
4.Zobrazení	otáček	
ventilátoru

5.Zobrazení	zámku	(LOCK)
6.Zobrazení	časovače	OFF	
Zobrazení	časovače	ON
7.Zobrazení	nastavené	
teploty
8.Zobrazení	přídavných	
funkcí

    

9.Tlačítko	TURBO/QUIET	
10.Tlačítko	MODE	
11.Tlačítko	I	FEEL
12.Tlačítko	SWING	pohyb	lamel	
horizontální 
13.	Tlačítko	FAN	SPEED-ot. ventilátoru
14.	Tlačítko	HEALTH-zdraví /UVC
15.	Tlačítko	TIMER-	časovač
16.	Tlačítko	WIFI	
17.	Tlačítko	LIGHT
Možnost	vypnutí	/	zapnutí	LED	
displeje	vnitřní	jednotky.
18.	Tlačítko	POWER	ON/OFF	- zap./
vyp.
19.	Tlačítko	ECO	
20.	Tlačítko	TEMP - nast. teploty
21.	Tlačítko	SWING	pohyb	lamel	
vertikální 
22.	Tlačítko	SLEEP
23.	Tlačítko	EXTRA	FUNCTION	
Funkce:A-B	kód--->zdravý	proud	
vzduch1--->zdravý	proud	vzduch	2---
>10	ºC	temperace	/	vytápění	(Pokud	
tam	není	tlačítko	10°C)	--->Zobrazení	
ºF / ºC 
24.	Tlačítko	CANCEL/CONFIRM
Funkce: Nastavení a zrušení 
časovače	a	dalších	přídavných	
funkcí.
25.	Tlačítko	RESET
Když	se	dálkový	ovladač	jeví	
abnormálně,	stiskněte	toto	tlačítko	
na 3s pro resetování dálkového 
ovladače.
26.Tlačítko	10	°C	(speciální	funkce	
nastavení	ohřevu:	udržování	ohřevu	
o	10	stupňů)	/	Tlačítko	SELF	CLEANVenkovní jednotka

Výměna baterií dálkového 
ovladače

Vnitřní jednotka Dálkový ovladač

Vyobrazení jednotky je ilustrativní. Může	se	lišit	dle	zakoupeného	
modelu.

●Pokud	je	v	místnosti	instalována	fluorescenční	lampa	nebo	
bezdrátový	telefon	anebo	jakýkoliv	jiný	zdroj	rušivého	záření,	je	
možné	že	vzdálenost	mezi	přijímačem	a	vysílačem	bude	muset	být	
zkrácena	pro	správné	přijetí	signálu.	
●Plné	anebo	částečné	zobrazení	ikon	na	ovladači	při	stisknutí	
signalizuje	vybité	/	slabé	baterie-	vyměňte	je.	
●Pokud	vykazuje	ovladač	nestandardní	ovládání,	vyjměte	baterie,	
sečkejte	5-10	minut	a	poté	je	znovu	vložte.	

1.Odejměte	kryt	baterií;
2.Vložte	baterie	dle	ilustrace.	2x	R-03	baterie;	
Ujistěte	se,	že	jsou	vloženy	správně	dle	+/-	
polarity;
3.Po	vložení	baterií	zasuňte	zpět	kryt	baterií.	 
Poznámka:
●Vzdálenost	mezi	přijímačem	a	vysílačem	
by	měla	být	přibližně	7	m	bez	jakýchkoliv	
překážek.	

Vyobrazení	vstupní	mřížky	/	panelu	se	může	lišit	od	vaší	
jednotky - panel se liší dle modelu.

Tip:
Pokud	nebudete	ovladač	delší	dobu	používat,	vyjměte	baterie.	
Pokud	je	po	vyjmutí	baterií	nějaké	zobrazení	na	displeji,	stikněte	
tlačítko	reset.
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1.Vstup
2.Vzduchový	filtr	(uvnitř	
jednotky)
3.Displej
4.Nouzové	tlačítko
5.Výstup
6.Vertikální	lamely	(pravý	a	

levý	směr	proudu	vzduchu)
7.Horizontální 
lamely(nenastavujte	manuálně!)
8.Vstupní	mřížka

Části a funkce

Displej (dle modelu)
1.Přijímač	signálu	DO
2.Zobrazení	nastavené	

1.VÝSTUP
2.VSTUP
3.PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A KABELY
4.ODVOD	KONDENZÁTU

teploty	(DO	=	dálkový	ovladač)
3.Wi-Fi

AUTONÍZK. STŘ. VYSOKÉ

Zobrazení	
cirkuluje

AUTO CHLAZ ODVL. VENT. ΤΟΡΕ.Provozní	mód

Zobrazení	na	
DO

QUIET SLEEP HEALTH TURBOECOFunkce

Zobrazení	na	
DO
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Provoz
Základní ovládání

Nouzový a testovací provoz
1.Zapnutí	jednotky

Stiskněte	tlačitko	On/Off	-	jednotka	zapne.

2.Výběr	provozního	módu

Stiskem tlačítka MODE: každé stisknutí
změní mod v následujícím pořadí:
AUTO mód ---> COOL (chlazení) 
--->DRY (odvlhčování) ---> FAN (venitátor)
--->HEAT (vytápění) ---> AUTO...

3.Výběr	nastavení	teploty

Stiskněte	tlačítka	  /

	Každým	stisknutím	tlačítka	vzroste	nastavená	teplota	o
1°C,	dlouhým	podržením	tlačítka	vzroste	teplota	rychleji.

	Každým	stisknutím	tlačítka	klesne	nastavená	teplota	o	1°C,
dlouhým	podržením	tlačítka	klesne	teplota	rychleji.

Vyberte	požadovanou	nastavenou	teplotu.

4.Nastavení	otáček	ventilátoru

Stiskněte	tlačítko	FAN.	Každým	stisknutím	se	změní	nastavení.
Zobrazení	na	dálkovém	ovladači:

Klimatizace	je	v	provozu	s	otáčkami	ventilátoru	viz	displej	DO.	
Jsou-li	nastaveny	AUTO	otáčky	ventilátoru,	jednotka	automaticky	
rozhoduje	o	stupni	otáček	na	základě	teploty	vzduchu	v	místnosti.

MÓD Zobrazení POZNÁMKA

AUTO

V	režimu	AUTO	klimatizační	jednotk	
automaticky	zvolí	režim	chlazení	nebo	
vytápění	podle	pokojo-vé	teploty.	Když	je	
ventilátor nastaven na AUTO, klimatizace 
automaticky upraví rychlost ventilátoru 
podle pokojové teploty.

CHLAZENÍ Pouze chlazení

ODVL-
HČOVÁNÍ

Pokud	v	režimu	odvhlčování	teplota	v	
místnosti klesne pod nastavenou teplotu 
o	2ºC,	jednotka	po-běží	přerušovaně	na	
NÍZKOU	rychlost	bez	ohledu	na	nas-
tavení ot. ventilátoru.

VYTÁPĚNÍ

V	režimu	vytápění	je	přiváděn	teplý	
vzduch	až	po	nahřátí	výměníku	vnitřní	
jednotky	jako	prevence	chladného	průva-
nu.	Když	je	ventilátor	nastaven	na	AUTO,	
klimatizace automaticky upraví rychlost 
ventilátoru podle pokojové teploty.

1

3

3
4

2
Dálkový	ovladač

Nouzový provoz:
●Tuto	funkci	použijte	pouze	pokud	nemáte	dálkový	ovladač	nebo	je	
poškozen,	použijte	nouzové	tlačítko	na	jednotce,	jednotka	se	spustí	

automaticky.

●Pokud	stisknete	nouzové	tlačítko,	jednotka	pípne	což	znamená,	že	se	

zapnula do provozu v posledním známém nastavení.

●Pokud	je	nouzové	tlačítko	stisknuto	poprvé	a	jednotka	

zapne	takto	poprvé,	bude	spuštěna	v	následujícím	

nastavení: 

Teplota vzduchu v  
místnosti Cílová teplota Časovač Ventilátor Provozní 

mód
Přes		24ºC 24 ºC Ne AUTO CHLAZ
Pod 24ºC 24 ºC Ne AUTO VYTÁP.

●Není	možné	změnit	přednastavený	provoz	při	zapnutí	nouzovým	

tlačítkem.	

Testovací provoz:
Pro	tento	provoz	použijte	nouzové	tlačítko.

●Použijte	tuto	funkci	pouze	v	případě,	že	je	vnitřní	teplota	v	mísnosti	

pod	16	°C.	Nepoužívejte	tuto	funkci	při	normálních 

podmínkách!	

●Kontinuálně	držte	tlačítko	po	dobu	5	sekund. 

Následně	uslyšíte	dvojí	pípnutí	jednotka	tlačítku 

pusťte.	Jednotka	začne	chladit	s	vysokými 

otáčkami.

Pi

Pi Pi

VEN-
TI-LACE

V	provozním	módu	jednotka	nepracu-
je	v	chlazení	ani	vytápění.V	tomto	
režimu	nejsou	dostupné	automatické	
otáčky	ventilátoru	a	nastavení	teploty.	
Současně	není	dostupný	provoz	sleep.

AUTONÍZKÉ STŘEDNÍ VYSOKÉ

Zobrazení	
cirkuluje
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Provoz

Stiskněte	tlačítko	  a na 

ovladači	se	zobrazí	 , funkce 
sleep	 byla	 zahájena.	Opetovným
stisknutím funkci zrušíte a symbol 
zmizí.

Provozní	mód

1.	Chlazení	/	odvlhčování

Po	1	hodině	od	zapnutí	funkce	SLEEP	bude	nastavená	teplota
zvýšena	o	1	°C	oproti	výchozí	nastavené	teplotě	při	zap-nutí
funkce.	Po	další	hodině	opět	bude	teplota	zvýšena	o	1	°C.
Následně	bude	jednotka	v	provozu	6	hodin	a	následně	se	vypne.
Zvýšením	nastavené	teploty	je	docílen	klidnější	spánek,	který	není
rušen velmi nízkou teplotou.

cca po 6 hod

Zvýšení o 1 °C

Zvýšení o 1 °C

1 hod

1 hod

SPÁNEK 
začátek provozu

SPÁNEK 
konec provozu

Nastavená teplota Vypnutí jednotky

V režimu chlazení / odvlhčování

2.Vytápění

Po	jedné	hodině	provozu	od	zapnutí	funkce	sleep	bude	nastavená	
teplota	o	2	°C	nižší	oproti	výchozí	teplotě.	Po	další	1		x;hodině	
provozu	bude	teplota	snížena	o	další	2	°C.	Po	dalších	3	hodinách	
provozu	bude	teplota	zvýšena	o	1	°C	a	následně	za	poslední	čas-
ový	úsek	3	hodin	jednotka	vypne.	Nižší	teplota	v	místnosti	má	za	
následek	komfortnější	spánek	a	snížení	spotřeby	energie.

Snížení o 2°C

Snížení o 2°C

Zvýšení o 1°C
3hod

3hod

Nastavená teplota Vypnutí jednotky

1hod

1hod

SPÁNEK 
začátek provozu

SPÁNEK 
 konec provozu

V režimu vytápění

3.	Automatický	provoz

Jednotka	je	v	provozu	ve	funkci	SLEEP	přizpůsobená	automaticky	
k	vybranému	provoznímu	módu.	

4. Pouze ventilátor 

Funkce komfortního spánku 
SLEEP

Pohyb lamel SWING
1.Nastavení	vertikálního	směru

Vertikální lamela

COOL/DRY/AUTO/FAN

HEAT 

2.Nastavení	horizontálního	směru

Stisknutím	tlačítka	bude	nastavení	lamel	dle	zobrazení	na	ovladači	
viz	obr.	níže.

Poznámka:	U	některých	modelů:	Dálkové	ovládání	má	tlačítko	

, ale AC nemá funkci automatického nastavení levého a pravého 
proudění	vzduchu,	tato	podmínka	mění	směr	vertikálních	lopatek	
ručně.	Tato	funkce	je	k	dispozici	pro	následující	modely:

AS25PBPHRA-PRE
AS35PBPHRA-PRE
AS50PDPHRA-PRE
AS71PEPHRA-PRE
AS25PCHHRA-NR 
AS35PCHHRA-NR 
AS50PDHHRA-NR 

AS25PBAHRA-PRO
AS35PBAHRA-PRO
AS50PDAHRA-PRO
AS71PDAHRA-PRO
AS25PBPHRA-BH
AS35PBPHRA-BH
AS50PDPHRA-BH

AS25RBAHRA-PL
AS35RBAHRA-PL
AS50RCBHRA-PL
AS68RDAHRA-PL
AS50RDAHRA-PL
AS25PBPHRA-S
AS35PBPHRA-S

AS25RBAHRA-5
AS35RBAHRA-5
AS50RDAHRA-5
AS68RDAHRA-5
AS50PDPHRA-S

●Po	restartu	jednotky	a	vypnutí	ovladače	si	ovladač	vždy	
automaticky pamatuje poslední známé nastavení.
●Pokud	nastavujete	lamely	manuálně,	vypněte	jednotku.
●Pokud	je	vysoká	vihkost	vzduchu,	mohou	se	na	směrových	
lamelách	objevit	kapičky	kondenzátu	vody.
●Je	doporučeno	neudržovat	horizontální	lamelu	v	dolní	pozici	po	
dlouhou	dobu	provozu	při	chlazení	nebo	odlvhčování.	V	opačném	
případě	se	mohou	objevit	kapičky	vody.

Výchozí

Výchozí

Funkce SLEEP není dostupná.

5.	Nastavení	otáček	ventilátoru

Pokud	jsou	otáčky	ventilátoru	vysoké	nebo	střední	před	zapnutím	
funkce	sleep,	je	možné	nastavit	také	nízké	otáčky.	Při	nízkých	
otáčkách	ke	změně	nedojde.

Poznámka:

Režim	SPÁT	nelze	nastavit	současně	s	režimem	ČASOVAČ	
ZAPNUTÝ,	pokud	již	byl	nastaven.	Režim	SPÁT	bude	zrušen,	
pokud	je	zvolen	režim	ČASOVAČ	ZAPNUTÝ,	zatímco	je	již	vybrán	
režim	SPÁT;	Můžete	současně	nastavit	režim	SPÁT	a	režim	
ČASOVAČ	VYPNUTÍ.	I	po	uplynutí	nastaveného	času	je	zařízení	
stále zapnuté.

Funkce QUIET / TURBO
Funkce QUIET je vhodná pokud potřebujete snížit hluk jednotky
na	minimum	(spánek,	odpočinek,	čtení	apod.).	V	případě	kdy
potřebujete	maximální	výkon	pro	rychlé	vychlazení	/	vytopení
místnosti	použijte	funkci TURBO.

Stisknutím	tlačítka	 	můžete	snadno	přepínat	funkce	„Turbo“

a	„Quiet“.	Každým	stisknutím	se	dálkový	ovladač	přepne,	jak	je
uvedeno	níže:
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Poznámka

Když	běží	v	režimu	Turbo,	rychlost	ventilátoru	je	nejvyšší,	když	
běží	v	režimu	Quiet,	rychlost	ventilátoru	je	super	nízká.

Provoz
4.Potvrzení	nastavení	časovače.

Po	nastavení	času,	stiskněte 	tlačítko	pro	potvrzení	a	ON
nebo	OFF	přestane	blikat.

5.Zrušení	funkce	časovače
Stiskněte	tlačítko	TIMER	do	doby	než	zmizí	časovač	z	displeje
ovladače.
Tip:
Po výměně baterie ovladače je nutné opět vždy nastavit čas na 
dálkovém ovladači.
Logika časovače zapnutí z vypnutého stavu anebo vypnutí ze 
zapnutého stavu může být volena ON --> OFF, OFF --> ON.

Funkce HEALTH (UV-C)

Stiskněte	tlačítko  a	na	ovladači	se	zobrazí	 funkce je tím 
aktivována.	Opětovným	stisknutím	tlačítka	funkci	vypnete	/	zrušíte.

Funkce UV sterilizace:
Funkce	využívá	pásmo	C	(vlnové	délky	světla)	s	nejúčinějším	ster-
ilizačním	účinkem	v	ultrafialovém	záření	k	odstranění	škodlivých
mikro-organismů,	jako	jsou	bakterie	a	viry	a	to	s	výrazným
efektem.

Upozornění:
1.Doporučujeme	zapnout	tuto	funkci	po	dobu	1-2	h	denně,	Delší
provoz	této	funkce	ovlivňuje	životnost	lampy.

2.Nikdy	se	při	provozu	nekoukejte	přímo	do	UV	lampy	nebo	se	jí
nedotýkejte.Vždy	tuto	funkci	vypněte	před	otevřením	panelu	vnitřní
jednotky.

3.Když	je	funkce	sterilizace	zapnutá,	může	se	v	blízkosti	vstupu
vzduchu	do	klimatizace	objevit	modře	zabarvené	světlo.

4.UV	lampa	je	v	provozu	pouze	pokud	je	ventilátor	vnitřní	jednotky
v provozu a funkce je zapnutá.

5.Tato funkce je k dispozici pro následující modely:

AS25PCHHRA-NR 
AS35PCHHRA-NR 
AS50PDHHRA-NR 
AS35PBPHRA-S
AS50PDPHRA-S

AS25PBAHRA-PRO
AS35PBAHRA-PRO
AS50PDAHRA-PRO
AS71PDAHRA-PRO
AS50PDPHRA-BH
AS25PBPHRA-S

AS25PBPHRA-PRE 
AS35PBPHRA-PRE 
AS50PDPHRA-PRE 
AS71PEPHRA-PRE
AS25PBPHRA-BH
AS35PBPHRA-BH 

Tato	(funkce	je	dostupná	pouze	u	některých	modelů)

TURBO QUIET
zrušení

1.Po	zapnutí	jednotky	zvolte	požadovaný	provozní	mód.

2.Stiskněte	tlačítko	 	pro	změnu	režimu	fce	TIMER.	Každým	

stisknutím	se	zobrazení	změní	viz	následující.	
Dálkový	ovladač:

TIMER ON TIMER OFF TIMER ON-OFF TIMER OFF-ON
0.5h 0.5h 0.5h 0.5h

Následně	vyberte	režim	funkce	(logiku)	(TIMER	ON	nebo	TIMER	
OFF	nebo	TIMER	ON-OFF).	"on"/	"off"	bude	blikat.	

3.Stiskněte	  / 	tlačítka	pro	nastavení	času.

 	Každým	stisknutím	změníte	čas,	v	prvních	12	h	je	změna	
času	o	0,5	h,	následně	v	druhých	12	h	se	mění	čas	již	po	1	hodině.

	Každým	stisknutím	změníte	čas,	v	prvních	12	h	je	změna	
času	o	0,5	h,	následně	v	druhých	12	h	se	mění	čas	již	po	1	hodině.
De tijd kan binnen 24 uur worden bijgesteld.

Funkce TIMER (časovač)

Zdravý proud HEALTH AIRFLOW
1.Stiskněte 	tlačítko	pro	zapnutí	jednotky.

Nastavení	komfortního	proudění	vzduchu.

2.Nastavení. 

Stiskněte 	tlačítko	pro	vstup	do	menu	přídavných	funkcí.	

Tlačitko	stiskněte	dlouze	a	symbol	lamel	bude	blikat	mezi	3	
pozicemi.	Vyberte	požadovanou	pozici	a	následně	potvrdte	volbu	

stisknutím	tlačítka	  .

3.Zrušeni	funkce.

Stiskněte 	tlačítko	pro	vstup	do	menu	přídavných	

funkcí,stiskněte	jej	dlouze,	pozice	lamel	bude	opět	blikat	mezi	tremi	

přednastavenými	pozicemi.	Opětovným	stisknutím	 	tlačítka,	

toto nastavení zrušíte. 

Poznámka:	Nikdy	nenastavujte	lamely	manuálně	rukou.	V	
opačném	případě	nebudou	lamely	ve	správné	pozici.Pro	navrácení	
vždy	jednotku	vypněte	na	2-3	minuty	a	opět	zapněte	a	nastavte	
pozici	dálkovým	ovladačem.	

Poznámka:  
1.Po	nastavení	této	funkce	je	pozice	lamel	pevně	nastavená.

2.Při	provozu	vytápění	je	nastavení	lamel	 	vhodnější.

3.Při	provozu	chlazení	je	nastavenílamel	 	vhodnější.

4.Při	dlouhodobém	provozu	jednotky	ve	funkci	chlazení	nebo	
odvlhčování	a	vysoké	relativní	vlhkosti	se	mohou 
na	výstupní	lamely	objevit	kapičky	vody.

Horní Dolní Přednastavené

VOLNÉ



7

CZ

Provoz

  

Funkce I FEEL

Stiskněte	tlačítko

1.	Dostupné	pro	mód	chlazení,vytápění	nebo	auto.	Ostatní	módy
nejsou podporovány.

2.Umístěte	ovladač	na	požadované	místo	v	pokoji	a	stiskněte

tlačítko	“	 	“	Na	ovladači	se	zobrazí	ikona	funkce	“ “.

Dálkový	ovladač	bude	každé	3	minuty	odesílat	informaci	o	vnitřní	
teplotě	vzduchu	vnitřní	jed-notce.	Vnitřní	jednotka	bude	v	provozu	
podle této informace.

3.	Ukončení	funkce	provedete	opětovným	stisknutím	tlačítka	“	

	“,	ikona	funkce	zmizí	nebo	vypnete	klimatizační	jednotku.

Popis funkce：

tato funkce má vyčistit výparník vnitřní jednotky. 
Zapnutí / Vypnutí funkce:

Když	je	vyžadována	funkce	 	,	máte	dva	způsoby,	jak	toho

dosáhnout.

Pokud	máte	tlačítko	 	,	stisknutím	tohoto	tlačítka	vstoupíte

do	této	funkce	a	na	displeji	se	na	panelu	vnitřní	jednotky	a	na
dálkovém	ovladači	zobrazí	„CL“.

Pokud	nemáte	tlačítko	 	,	přejděte	do	aplikace	hOn	APP.

	21	minut	a	funkce	se	ukončí	automaticky	se	zvuk-ovým	signálém
2x	„PÍP“.	Následně	se	jednotka	navráti	do	předchozího	nas-tavení.
Při	provozu	tohotu	režimu	je	možné	jej	ukončit	pouze	vypnutím
jednotky	nebo	přepnutím	do	jiného	provozního	módu,	nikoliv
opětovným	i	násobným	stisknutím	tlačítka	SELF	CLEAN.

POZNÁMKA:

1.Funkce	je	nedostupná	při	funkci	SLEEP	nebo	časovače.

2.Při	zapnutí	této	funkce	dojde	k	poklesu	otáček	ventilátoru	až	k
jeho zastavení.

3.Při	této	funkci	mohou	být	slyšitelné	zvuky	tepelné	roz-tažnosti
vlivem	vysokého.	podchlazení	a	následně	ohřátí.

4.Doba	zobrazení	symbolu	„CL“	se	může	lišit	na	ovladači	a	displeji
vnitřní	jednotky.

5.Pokud bude venkovní teplota pod 0°C, zobrazí se chyba
F25	na	displeji	během	provozu	této	funkce.	Toto	je	standardní
ochrana.	Vypněte	jednotku	a	znovu	zapněte	po	10	sekundách	do
normálního provozu.

6.Nejvhodnější	podmínky	pro	zapnutí	funkce	jsou	20-27°C	a	35-
60%	RV	vnitřní,	25-38	°C	venkovní	teplota	vzduchuléto.

7.Funkce	nebude	plně	funkční	nebo	vůbec	pokud	bude	relativní
vlhkost	vzduchu	nižší	než	20%	a	také	pokud	bude	vyšší	než	70	%.

8.Tato	funkce	je	dostupná	pouze	při	zapojení	typu	single	split.

Funkce SELF-CLEAN (samočištění)

Pokud	je	model	vybaven	funkcí	Wi-Fi,	stiskněte	tlačítko	WIFI	na	5	
s,	abyste	vyslali	vazební	signál	Wi-Fi.	Jakmile	přejdete	do	režimu	
vazby,	APP	zobrazí	způsob	vazby.	

(platí pouze pro soupravy single-split 1+1)
Popis funkce Wi-Fi

Konfirgurace: 
Naskenujte	QR	kód	níže	pro	stažení	aplikace	“hOn”.	Nebo	najděte	
u	vašeho	poskytovatele	přímo	aplikaci	hOn:

●App	Store	(IOS)

●Google	Play	(Android)

●Huawei	AppGallery	(Android)

Po	stažení	aplikace	se	zaregistrujte	a	připo-
jte dle postupu v aplikaci vaší klimatizaci. V 
aplikaci	můžete	zvolit	také	menu	pomoc	/
návod pro pomoc jak se zaregistrovat nebo 
připojit	klimatizaci.

Diagram architektury systému

Prostředí	aplikace
Chytré	zařízení	jako	taplet	nebo	telefon	a	WiFi	router	(2,4	GHz)	
jsou nutné pro provoz 
Router	musí	být	připojen	k	internetu, 
Chytré	zařízení	musí	využívat	OS	Android	nebo	iOS:

IOS systém 

musí podporovat iOS 9.0 nebo vyšší

Android systém 

musí podporovat Android 5.0 nebo vyšší

Ovládání IInterakce

Upomínka

Kontrola

Servis APP

Cloud servis

Router

Haier 
klimatizace



8

CZ

Provoz
3-úrovňový ekologický provoz

Pokud chcete zapnout tuto funkci tak vstupte 
do aplikace hOn.

Představení	funkce

1.fáze	-	Self	Clean:	samočištění	pro	odstranění	nečistot	(zamra-
zení).	Tato	funkce	zamrazí	výparník	pomocí	okolní	vzdušné	vlh-
kosti	a	odstraní	nečistoty	z	výparníku	během	odtávání.	Hydrofilní	
povrch	výměníku	s	menším	úhlem	(ɑ≈5°)	zvyšuje	odtok	vody.

2.fáze	-	56	ºC	vysokoteplotní	sterilizace:	Využívá	chytré	snímání	
teploty	a	speciální	řídící	technologii	frekvence	kompresoru,	tak	aby	
byla	teplota	výměníku	vnitřní	jednotky	po	dobu	30	minut	udržována	
na	vysoké	teplotě	56	°C.	Díky	tomu	dochází	k	úhynu	bakterií	a	
virů.

3.fáze	-	Rychlé	zchlazení	výparníku	pro	zvýšení	sterilizačního	efe-
ktu.	Povrch	je	opatřen	nano-částicemi	stříbra,	které	mají	antibak-
teriální	účinnost	až	99	%.

Upozornění:
1.	Provoz	funkce	je	od	přibližně	60	do	80	minut.

2.Horký	vzduch	může	vystupovat	z	vnitřní	jednotky	během	této	
funkce resp. jejího provozu.

3.Provoz	této	funkce	může	zapříčinit	změnu	teploty	vzduchu	v	
místnosti.

4.Pokud	je	venkovní	teplota	vyšší	než	36	ºC,	nemůže	být	tato	
funkce	spuštěna.	Namísto	této	funkce	bude	spuštěna	funkce	Self	
Clena.

Funkce 3-Level-Eco je aktivní funkce pro úsporu energie, kterou 

lze	aktivovat	stisknutím	tlačítka	ECO	na	dálkovém	ovladači	(

).	Cyklus	probíhá	takto:	L1→L2→L3→exit.

Jedním	stisknutím	tlačítka	ECO	přejděte	do	režimu	L1,

Stiskněte	znovu	tlačítko	ECO	v	režimu	L1	pro	vstup	do	režimu	L2,

Stiskněte	znovu	tlačítko	ECO	v	režimu	L2	pro	vstup	do	režimu	L3,

Chcete-li	tuto	funkci	opustit,	pokračujte	v	stisknutí	tlačítka	ECO	v	
režimu	L3.

Po	každém	stisknutí	tlačítka	ECO	se	na	obrazovce	dálkového	
ovladače	a	panelu	klimatizace	na	pět	sekund	zobrazí	L1/L2/L3	a	
poté	se	vrátí	na	předchozí	displej.

Maximální	míra	úspory	energie	je	20	%	v	režimu	L1,	35	%	v	režimu	
L2	a	55	%	v	režimu	L3.

Poznámka:

1.	Po	vstupu	do	funkce	ECO	se	rychlost	ventilátoru	vnitřní	jednotky	
upraví podle logiky úspory energie.

2.	Při	volbě	funkce	ECO	může	dojít	ke	snížení	kapacity.	Pokud	to	
nesplňuje	vaše	požadavky,	ukončete	tuto	funkci.

3.	Když	je	venkovní	teplota	příliš	nízká	nebo	příliš	vysoká,	efekt	
úspory energie bude oslaben.

4.Tato funkce je k dispozici pouze pro modely 1x1 (mono) a je 
neplatná pro modely 1x2~1x5 (multi).

5. Míra úspory energie pochází z laboratorních srovnávacích dat 
mezi	normálním	provozem	při	vysoké	rychlosti	větru	bez	vybrané	
funkce 3-Level-Eco a provozem s touto zvolenou funkcí.

Funkce 56°C Steri Clean
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KLIMA: T1   Napájení:220-240V
CE                                                                                               
Veškeré	modely	jsou	v	souladu	s	evropskými	normami:	
2014/53/EU (RED)  2014/517/EU (F-GAS)  2010/30/EU (ENERGY)     
2009/125/EC (ENERGY) 2006/1907/EC (REACH)
RoHS                                                                                            
Výrobky	splňují	požadavky	uživatelského	nařízení 
2011/65/EU	Evropského	parlamentu	a	rady	o	omezení	používání	
některých	nebezpečných	látek	v	elektrických	elektronických	
zařízení	(Nařízení	EU	RoHS)	
VEEE                                                                                           
V	souladu	s	nařízení	č.	2012/19/EU		Evropského	parlamentu	tímto	
informujeme	uživatele	o	požadavcích	na	likvidaci	elektrických	a	
elektronických	zařízení.	
POŽADAVKY	NA	LIKVIDACI:																																																					

Vaše	klimatizační	jednotka	je	označeno	tímto	
symbolem.Znamenáto,	že	elektrické	a	elektronické	
výrobky	nesmí	být	míchány	do	běženého	
komunálního odpadu. Nepokoušejte se demontovat 
systém	svépomocí:	demontáž	klimatizační	

jednotky,chladivového	okruhu	a	likvidace	oleje	musí	být	provedena	
kvalifikovaným	odborníkem	s	platným	povolením	dle	místní	
vyhlášky,	nařízení,	zákonů	a	norem.	Klimatizační	jednotka	musí	
být	umístěna	do	speciálních	sběrných	dvorů	k	tomu	určených.	
Zajištěním	správné	likvidace	tohoto	produktu	napomůžete	ke	
zlepšení	životního	prostředí	a	k	lepšímu	lidskému	zdraví.	Pro	více	
informací	kontaktujte	instalační	firmu	nebo	místní	organizace. 
Baterie	musí	být	z	ovladače	vyjmuty	a	vloženy	do	příslušných	
sběrných	nádob	dle	platných	norem,	zákonů	a	vyhlášek.
Wi-Fi                                                                                              
-Max, síla signálu (20dBm)
-Provozní frekvence je (2400~2483.5MHz)

PROHLÁŠENÍ	O	SHODĚ
DŮLEŽITÉ	INFORMACE	TÝKAJÍCÍ	SE	
POUŽITÉHO	CHLADIVA

Tento	produkt	obsahuje	fluorované	skleníkové	plyny. 
Nevypouštějte	je	do	atmosféry!	

Typ chladiva : R32 

Hodnota GWP * : 675

GWP=potenciál globálního oteplování 

Vyplňte	nesmazatelným	popisem	na	štítek,	který	je	dodáván	
společně	s	výrobkem.			

•1					množství	předplněného	chladiva	z	výroby

•2					množství	chladiva	doplněného	doplněného	při	instalaci

•1+2	celkové	množství	chladiva	v	okruhu

Vyplněný	štitek	musí	být	vylepen	na	jednotce	v	blízkosti	
uzavíracích	ventilů	chladiva	(nejlépe	uvnitř	krytu	připojovacích	
ventilů).

A	obsahuje	fluorované	skleníkové	plyny.

B	množství	předplněného	chladiva	z	výroby	

C	množství	chladiva	doplněného	při	instalaci

D	celkové	množství	chladiva	v	okruhu

E venkovní jednotka

F	nádoba	chladiva	a	potrubí	pro	doplnění	chladiva

obsahuje	fluorované	skleníkové	plyny.

Dovozce - společnost : 

SOKRA	s.r.o	je	účastníkem	
zpětného	sběru	elektroodpadu.

!!	Upozornění	!!	Dle	zákona	č.185/2001Sb.	o	odpadech,	musí	být	
každé	zařízení	opatřeno	štítkem	dovozce,	které	naleznete	jako	
součást	odávky	zařízení.

Likvidace obalu vaší nové klimatizace

Veškeré	obalové	materiály	na	klimatizačním	
zařízení	mohou	být	bez	obav	zlikvidovány.	
Krabice	může	být	rozbita	nebo	rozřezána	
na	malé	kousky	a	uložena	do	sběrných	
nádob	na	papír	nebo	odvezena	do	sběrných	
surovin.	Plastový	obal	klimatizace	je	vyroben	z	
polyethylenu	a	polyethylenová	pěna	neobsahuje	chlór. 
Všechny	druhotné	suroviny	mohou	být	odevzdány	do	sběrných	
surovin	k	dalšímu	zpracování.	Dovozce	–	společnost:	SOKRA	s.r.o	
je	účastníkem	sdruženého	plnění	EKO-KOM-obaly.

Zpětný	odběr	
elektrozařizení
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Nezbytné	nářadí	pro	instalaci

Výběr	instalačního	místa

Vyobrazení	instalační	pozice	vnitřní	jednotky

Napájení

Instalace vnitřní jednotky

●Šroubováky

●Štípačky

●Pilka	na	železo

●Pilka	na	železo

●Klíč	(17,19	and	26mm)

●Detektor	úniku	chladiva	nebo	
mýdlový	roztok	

●Momentový	klíč 
(17mm,22mm,26mm)

●Řezačku	potrubí

●Kalíškovač

●Nůž

●Metr	pásmo

●Vykružovák,	vodováha

●Před	připojení	napájení	do	jednotky	se	vždy	přesvědčete	
multimetrem	že	je	napájení	v	pořádku	a	v	souladu	s	požadavkem	
220V/1f/50Hz.

●Typ	napájení	je	vždy	uveden	také	na	štítku	jednotky.

●Napájení	by	mělo	být	opatřeno	samostaným	jistícím	prvkem	a	být	
samostané.

●V	případě,	kdy	dodávaný	napájecí	kabel	není	dostatečné	dlouhý,	
nikdy	jej	nezkracujte	ale	použijte	nový	s	odpovídající	vzdáleností.

●Instalační	místo	by	mělo	být	pevné,	bez	možností	přenášení	
vybrací	a	bez	možnosti	poškození	okolními	vlivy.	

●Instalační	místo	nesmí	být	nikterak	ovlivňování	okolními 
vlivy	jako	teplo,	chlad,	vlhko,	elektromagnetické	záření	apod.

●Z	instalačního	místa	musí	být	co	nejjednodušší	odvod	kondenzátu	
pokud	možno	gravitační	metodou	do	venkovního	prostředí.

●Distribuce	vzduchu	by	z	takového	místa	měla	být	snadná.

●Místo	s	optimálním	dosahem	/	připojením	napájení	jednotky.

●Selecteer	een	plek	op	meer	dan	1m	afstand	tot	televisies,	radio's,	
draadloze apparaten en TL-lampen.

●Instalační	místo	nesmí	být	v	žádném	případě	ovlivňováno	
elektromagnetickým	zářením	od	TV,	nebo	signálem	od	Wifi,	
fluoreskující	lampou	apod.

Systém obsahuje chladivo	R32, minimální délka Cu potrubí 2,5m.

více	než	15	cm

více	než	

10 cm

více	než	10	cm

Odvod kondenzátu
nesmí být veden
směrem vzhůru!

Možnosti	připojení	potrubí

Levé
Zadní	levé

Spodní pravé

Pravé

Vzdálenost	mezi	jednotkou	a	podlahou	(převýšení)	by	měla	být	větší	než	2	m.	

Vždy	zkontrolujte	zakoupený	model	jednotky.	

Výše	uvedený	obrázek	je	ilustrativní.
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Instalace vnitřní jednotky
Anbringen der Montageplatte und Positionieren der 
Wandbohrung

Beim ersten Befestigen der Montageplatte

●Befestigen	Sie	eine	Montagestange	(nicht	im	Lieferumfang	
enthalten) an Seitenstange und Sturz, und befestigen Sie die 
Platte an der montieren Montagestange.
●Die	Position	der	Wandbohrung	entnehmen	Sie	bitte	dem	
vorhergehenden Abschnitt „Beim ersten Befestigen der 
Montageplatte“.

●Bohren	Sie	eine	Öffnung	mit	60	mm	Durchmesser	und	leichtem	
Gefälle in die Außenwand.
●Installieren	Sie	die	Rohröffnungsabdeckung,	und	versiegeln	Sie	
diese anschließend mit Spachtelmasse..

[Rohrführung nach hinten]
●Verlegen	Sie	die	Rohre	und	den	Ablaufschlauch,	und	befestigen	
Sie diese anschließend mit dem Klebeband.
[ Verrohrung links, links hinten]
●Für	die	Rohrführung	nach	links	entfernen	Sie	den	Deckel	für	die	

Nach Anbringen der Montageplatte

Bohren	einer	Öffnung	in	die	Wand	und	Einpassen	der	
Rohröffnungsabdeckung

Wandöffnung

Innenseite Außenseite

(Querschnitt	durch	die	Wandöffnung) Rohrleitungsöffnung

Installation des Außengeräts

Rohrverlegung

Rohrleitung	links	mit	einer	Zange. 
●Biegen	Sie	die	Rohre	bei	einer	Rohrführung	nach	hinten	links	in	
Richtung der Bohrungsmarkierung für die Rohrführung nach hinten 
links, die auf der Wärmeisolierung markiert ist.
1.Schieben	Sie	den	Ablaufschlauch	in	die	Öffnung	der	
Wärmeisolierung des Innengeräts.
2.Führen Sie das elektrische Innen- bzw. Außenkabel durch die 
Rückseite des Innengeräts, und ziehen Sie es an der Vorderseite 
heraus. Verbinden Sie die Kabel anschließend.
3.Beschichten	Sie	die	Dichtfläche	der	Bördelung	mit	Kältemittel-
Schmiermittel, und verbinden Sie die Rohre. Bedecken Sie 
das Verbindungsstück sorgfältig mit der Wärmeisolierung, und 
befestigen Sie diese gut mit Klebeband.

●Elektrische	Innen-	und	Außenkabel	und	der	Ablaufschlauch	
müssen mittels Schutzklebeband mit den Kältemittelleitungen 
verbunden sein.
[ Verrohrung in der anderen Richtung ]
●Entfernen	Sie	mit	einer	Zange	den	Deckel	für	die	Rohrleitung	
gemäß der Rohrleitungsrichtung, und biegen Sie das Rohr 
entsprechend	der	Position	der	Wandöffnung.	Achten	Sie	beim	
Biegen der Rohre darauf, diese nicht zu zerbrechen.
●Schließen	Sie	zuvor	das	elektrische	Außen-	bzw.	Innenkabel	
an, und ziehen Sie anschließend den mit der Wärmeisolierung 
verbundenen Teil heraus.

●Hängen	Sie	das	Gerätegehäuse	in	die	
oberen Kerben der Montageplatte ein. 
Schieben Sie das Gehäuse von rechts nach 
links, um zu prüfen, ob es sicher befestigt 
ist.
●Um	das	Gehäuse	an	der	Montageplatte	zu	
befestigen, heben Sie es schräg von unten 
an und lassen es senkrecht nach unten ab.

●Beim	Abnehmen	des	Innengerätes	das	Gehäuse	anheben	und	es	
leicht an der Unterseite leicht nach vorn kippen. Dann die Einheit 
schräge anheben, bis sie sich von der Montageplatte abheben 
lässt. 

●Nehmen	Sie	die	Abdeckung	der	Anschlusskle-
mme in der unteren rechten Ecke des Innengeräts 
ab, und entfernen Sie die Kabelabdeckung durch 
Lösen der Schrauben.

Montageplatte

Deckel für 
Rohrleitung 
rechts

Mit Klebeband befestigen

Deckel für 
Rohrleitung 
links

Wärmeisolierung

Elektrisches Kabel Innen-/
Außenberät

Rohrleitung

Rohrau-
flageplatte

Ablaufschlauch

Befestigen des Gehäuses des Innengeräts

Abnehmen des Innengerätegehäuses

Entfernen der Kabelabdeckung

4 Anschließen des elektrischen Innen-/Außenkabels

agraffe Montageplatte3

2

1

1.Nivellieren Sie die Wandplatte anhand von in der Nähe 
befindlichen	Säulen	oder	Stürzen,	und	fixieren	Sie	sie	vorerst	nur	
mit einem Stahlnagel.

2.Überprüfen Sie noch einmal die korrekte Ausrichtung der Platte, 
indem Sie von der Mitte der Platte ein Gewicht an einer Schnur 
herunterhängen lassen. Befestigen Sie die Platte anschließend mit 
dem Montagestahlnagel.

3.Messen Sie die Position für die Wandbohrung A/C mit einem 
Messband aus.

Instalace vnitřní jednotky

Vytvořte otvor (díru) ve stěně o průměru 60 mm viz nákres se spádem ven
Po tvorbě otvoru umístěte plastový kryt prostupu, který je součástí balení

1. Montážní plech by měl být upevněn na pevné stěně, ve vodorovné

jej jedním / dvěma šroubem(y).
2. Pomocí vodováhy znovu zkontrolujte zda-li je plech přesně ve

vodorovné poloze. Jakmile plech do této polohy upravíte pevně
plech připevněte na zeď pomocí vhodných šroubů / vrutů apod.

3. Pomocí metru si odměřte střed otvoru pro potrubní vedení viz
rozměry na obr. níže.

Upevnění montážního plechu na stěnu

Kryt pro
pravý prostup
potrubí

Kryt pro spodní¨prostup potrubí

Svazek stáhněte páskou

Kryt pro
levý prostup
potrubí

Elektrický kabel musí být pevně upevněný k celému potrubnímu
 vedení, tak aby jej nebylo možné vytáhnout.

[ Jiný směr připojení vedení ]
Pokud máte jiný než standardní směr vedení propojení. Odstraňte
příslušnou plastovou krytu prostupu pro potrubí do jednotky a potrubí
vnitřní jednotky opatrně ohněte dle zásad do požadované polohy.
Vždy nejprve upevněte kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou
a následně ostatní periferie a vše důsledne upevněte a opatřete
tepelnou izolací.

poloze. Nejprve plech podržte na požadovaném místě a upevněte

Tvorba otvoru pro potrubní vedení

Vedení potrubí

Instalace vnitřní jednotky

[ Zadní vedení]
Umístěte a natáhněte potrubí včetně kabelů a odvodu kondenzátu
a pevně tento svazek stáhněte vhodnou páskou

[ Levé Levé-zadní vedení ]
V případě připojení potrubí z levé strany nejprve nožem opatrně
odstraňte z jednotky plastový kryt prostupu do jednotky (levý)
V případě levého-zadního vedení je nutné nejprve opatrně 
ohnout potrubí jednotky do požadované polohy max. do polohy 
označené na tepelné izolaci.

1. Vložte potrubí kondenzátu do tepelné izolace ve vnitřní
jednotce.

2. Vložte kabel pro napájení a komunikaci od venkovní jednotky
ze zadu do vnitřní jednotky a protáhněte jej ke svorkovnici a zapojte.

3. Pro připojení Cu potrubí použijte vhodné těsnící materiály na
dosedací plochy obou potrubí a pod matici a potrubí upevněte.
Potrubí pevně dotáhněte a opatřete tepelnou izolací!.

Vnitřní jednotku umístěte na horní závěsné
úchyty montážního plechu. Ujistěte se, že
jednotka je upevněně správně.
Pro  upevnění vnitřní jednotky na 
montážní plech je nejprve nutné jí nadzvednout
a následně zacvaknout směrem dolů na plech.

V pravém spodním rohu vnitřní jednotky je umístěn
plastový pohledový kryt, který odejměte a následně
musíte odejmout kryt svorkovnice. Celkem vše 
dva šrouby.

Pro odejmutí jednotky z plechu, je postup opačný než při 
upevněvání a to tak, že jednotku nadzvihnete a pohybem viz níže
jí odtáhnete od plechu a následně zvednete z horních úhytů.

úchyty montážní plech

Tepelná
izolace

Odvod 
kondenzátu

Cu potrubí

Upevňovací
plech
potrubí

Elektrická kabel vnitřní/venkovní j.

Interiér Exteriér

Ø60mm

Tloušťka zdi

 otvor pro potrubíG

Upevnění montážního plechu

Upevnění jednotky

Odejmutí jednotky

Elektrické zapojení kabelu

Odstranění krytu svorkovnice

B=Ø60mm B=Ø60mm

35P

A=170mm C=130mm

B=Ø60mm

B=Ø60mm
B=Ø60mm

B=Ø60mm

A=222mm C=165mm36
m

m

43
.4

m
m

43
.4

m
m

42
m

m

40P

50P

70P

B=Ø60mm B=Ø60mm

A=195mm C=126mm

35
m

m

35
m

m

A=218mm C=151mm

D=38.5mm D=38.5mm

AS25PBPHRA*
AS35PBPHRA*
AS25RBAHRA*
AS35RBAHRA*
AS25PBAHRA*
AS35PBAHRA*

AS25PCHHRA*
AS35PCHHRA*
AS50RCBHRA*

AS50PDHHRA*
AS50PDPHRA*
AS68RDAHRA*
AS50PDAHRA*
AS71PDAHRA*
AS50RDAHRA*

AS71PEPHRA*
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Bei Anschluss des Kabels nach erfolgter Installation des 
Innengeräts

 Checkliste für den Testbetrieb

Bei Anschluss des Kabels vor der Installation des 
Innengeräts

Schneiden und Bördeln der Rohrleitungen

Stromversorgungsinstallation

1.Führen Sie das Kabel von außerhalb des Raums durch die linke 
Seite	der	Wandöffnung,	in	der	sich	die	Rohrleitung	befindet.
2.Ziehen	Sie	das	Kabel	an	der	Vorderseite	heraus,	und	schließen	
Sie es mit ausreichender Reserve (Kabelschlaufe) an.

●Installieren	Sie	den	Ablaufschlauch	mit	durchgehendem	Gefälle.
●Installieren	Sie	den	Ablaufschlauch	nicht	wie	unten	abgebildet.

●Führen	Sie	das	Kabel	an	der	Rückseite	des	Geräts	ein,	und	
ziehen Sie es an der Vorderseite heraus.
●Lockern	Sie	die	Schrauben,	und	führen	Sie	die	Kabelenden	
vollständig in die Anschlussklemme ein, dann ziehen Sie die 
Schrauben wieder an.
●Ziehen	Sie	leicht	an	dem	Kabel,	um	eine	ordnungsgemäße	
Befestigung sicherzustellen. 
	●Versäumen	Sie	niemals,	das	angeschlossene	Kabel	mit	der	
Kabelabdeckung zu sichern.

HINWEIS:
Überprüfen Sie beim Anschließen des Kabels die 
Anschlussklemmennummern von Innen- und Außengerät sorgfältig. 
Bei nicht sachgemäßer Verkabelung ist kein einwandfreier Betrieb 
möglich, und es können Defekte auftreten. 

Anschlussleitungen 4G1.0mm²

1.Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, 
einem	Servicepartner	oder	einer	ähnlich	qualifizierten	Person	
ausgewechselt werden.  Der Anschlusskabeltyp ist HO7RN-F.
2.Im Falle einer defekten Sicherung auf der Leiterplatte 
ersetzen Sie diese mit einer Sicherung vom Typ T. 3,15 A/250 V 
Wechselstrom (Innenbereich).
3.Die Verkabelung muss dem örtlichen Verkabelungsstandard 
entsprechen.
4.Nach der Installation muss der Netzstecker leicht zugänglich 
sein.
5.In die feste Verkabelung muss ein Schutzschalter eingebaut 
werden.  Als Schutzschalter ist ein allpoliger Schalter zu 
verwenden, und die Entfernung zwischen seinen beiden Kontakten 
muss mindestens 3 mm betragen.

●Erklären	Sie	unseren	Kunden	den	Betrieb	anhand	der	
Bedienungsanleitung.

□Setzen Sie ein Häkchen √ in die Kästchen.

●Füllen	Sie	Wasser	in	die	Ablaufwanne	des	Innengeräts,	und	
vergewissern Sie sich, dass der Ablauf nach außen zuverlässig 
funktioniert.
●Falls	der	angeschlossene	Ablaufschlauch	sich	in	einem	Raum	
befindet,	statten	Sie	ihn	unbedingt	mit	einer	Wärmeisolation	aus.

●Die	Stromversorgung	darf	ausschließlich	für	das	Klimagerät	
verwendet werden. 
●Bringen	Sie	bei	der	Installation	eines	Klimageräts	an	einem	
feuchten Standort einen Fehlerstromschutzschalter an. 
●Verwenden	Sie	für	die	Installation	an	anderen	Standorten,	so	weit	
möglich, einen Schutzschalter.

●Das	Schneiden	der	Rohre	wird	mit	einem	Rohrschneider	
durchgeführt, und Grate müssen entfernt werden.
●Nach	dem	Einsetzen	der	Bördelmutter	wird	die	Bördelung	
durchgeführt.

Bördelwerkzeug Herkömmliches Bördelwerkzeug
Kupplungstyp Kupplungstyp (starrer Typ) Typ	Flügelmutter	(Zoll)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

Einlassung für 
Bördelwerkzeug

1.	Zuschneiden	des	Rohrs

3. Einsetzen der Bördelmutter
4. Bördeln des Rohres

2. Entfernen Sie Grate.

Installationsüberprüfung und Testbetrieb

Ablauf

Ablauf

Richtig Falsch

Schief Beschädigte Bördelung Riss Einseitig Zu	weit	außen

Steigung in der 
Mitte.

Das Ende ist 
in Wasser 
getaucht.

Wellenbil-
dung. Unangenehmer 

Geruch aus einem 
Abfluss

Weniger 
als 5cm

Der Abstand 
zum Boden ist 
zu gering.

Codeanzeige Problembeschreibung Analysieren und Diagnostizieren

E1 Ausfall des 
Raumtemperatursensors Fehlerhafter Anschluss 

Fehlerhafter NTC-Widerstand 
Fehlerhafte LeiterplatteE2 Fehlerhafter 

Wärmeaustauschsensor

E4 EEPROM-Fehler Innengerät
EEPROM-Datenfehler 
EEPROM-Defekt 
Fehlerhafte Leiterplatte

E7
Kommunikationsfehler 
zwischen Innen- und 
Außengerät

Signalübertragungsfehler zwischen 
Innen- und Außengerät aufgrund eines 
Verkabelungsfehlers 
Fehlerhafte Leiterplatte

E14 Defekter Ventilatormotor des 
Innengeräts

Betriebsstopp aufgrund eines 
Drahtbruchs im Ventilatormotor 
Betriebsstopp aufgrund des Bruchs der
Hauptkabel des Ventilatormotors 
Erkennungsfehler aufgrund fehlerhafter 
Leiterplatte des Innengeräts

□Tritt	Gas	aus	der	Rohrverbindung	aus?
□Ist	die	Rohrverbindung	wärmeisoliert? 
□Sind	die	Anschlussleitungen	von	Innen-	und	Außengerät	fest	an	
den	Klemmenblock	angeschlossen?	 
□Sind	die	Anschlussleitungen	von	Innen-	und	Außengerät	gut	
befestigt? 
□Funktioniert	der	Ablauf	einwandfrei?	 
□Ist	die	Erdung	sicher	angeschlossen? 
□Ist	das	Innengerät	sicher	befestigt?	
□Hält	die	Spannung	der	Stromversorgung	die	Vorschriften	ein?
□Treten	Geräusche	auf?	 
□Leuchtet	die	Lampe	ordnungsgemäß?	 
□Funktionieren	Kühlung	und	Heizung	(bei	Wärmepumpe)	
ordnungsgemäß? 
□Funktioniert	die	Regelung	der	Raumtemperatur	ordnungsgemäß?

5

6

7

8

9

Innengerät

Zum	Außengerät

1. Kabely protáhněte s potrubím do jednotky ze zadní strany.

2.Respektive kabel je připravený na místě budoucí isntalace jednotky

Před zapojením kabelu a jeho oživení se 100 % ujistěte, že máte kabely
správně zapojené v souladu s předpisy a zapojení je stejné na venkovní 
jednotce, na vnitřní jednotce i na hlavním přívodu. V opačném případě
může dojít i k poškození zařízení.

Kabel přivedené po potrubí protáhněte připraveným prostorem ke svorkovnici.

Povolte šrouby na svorkovnici a kabel řádně upevněte dle uvedných barev, 
popisů a schématu níže.

Kabel po kabelu (vodič kabelu) volně zatáhněte a zkontrolujte tak jejich
řádné upevnění ve svorkovnici.

Po kontrole řádného upevnění vždy zavřete a přišroubujte kryt svorkovnice
vč. pohledového plastu.

Připojení kabelu po instalaci vnitřní jednotky

Připojení kabelu před instalací vnitřní jednotky

Pozn.:

1. Pokud je používána dodávaná zástrčka na konci kabelu u jednotky a dojde k
jejímu poškození je nutné jí vyměnit odpovědným pracovníkem typ:

     
H 07RN-F.

2. Na elektronické desce je pojistka. Pokud je pojistka poškozená vyměňte jí za novou

3. Veškeré kabelové provedení musí být v souladu s normami.
4. Po zapojení a instalaci musí být vždy snadno přístupné vypnutí napájení k zařízení.

T. 3.15A/250 VAC (vnitřní)

Venkovní jednotky

Specifikace kabelu   4G 1,0 mm 2

Chybová
hláška Pop is  chyby Možná  p ř í č i n a

E1

E2

E4

E7

E14

Chyba teplotního
čidla výměníku

Chyba EEPROM
vnitřní jednotky

Chyba komunikace
mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou

Chyba ventilátoru
vnitřní jednotkou

Poškozený motor ventilátoru
Chybně zapojený/nezapojený
konektor na el. desce
Poškozená el. deska

Chybné zapojení kabelů mez i
vnitřní a venkovní jednotkou

Poškozená e l .  desk a

Chyba čtení EEPROM
Poškozená  EEPROM
Poškozená el. deska

Chybně zapojené / nezapojené
Poškozené čidlo
Poškozená el. deska

Chyba teplotního
čidla vnitřního vzd.

Napájení musí být samostatné pro klimatizační jednotku.
V případě, že bude jednotka instalována ve vlhkém prostředí instalujte
vždy proudový chránič na přívod jednotky.
Napájení jednotky musí být vždy osazeno odpovídajícím jistícím prvkem.

Zkracování potrubí musí být provedeno řezačkou a veškeré otřepy musí být odstraněny.
Následně je nutné srazit hrany, osadit matici a provést šroubovaný spoj.

Instalace napájení

Instalace potrubí

ChybněSprávně

Odvod kondenzátu

Převýšení Rozdíl mezi 
podlahou je malý

Bez sifonu
možná zápach

Není
rovné

Zakončení je
v hladině vody

Instalace odvodu kondezátu musí být jednoduchá, se spádem.
Nikdy neinstalujte odvod kondenzátu viz obr. níže.

Po instalaci odvodu kondenzátu vždy nejdříve čistou vodu vyzkoušejte
jeho funkčnost a těsnost.
Pokud je potrubí odvodu kondenzátu vedeno v místnosti, vždy jej 
opatřete tepelnou izolací pro zamezení vzniku kondenzace vodní páry.

Méně než
5cm

Vnitřní jednotka

Kontrolní body testu

Kontrola úniku chladiva potrubní vedením
Připojení potrubí je opatřeno tepelnou izolací?
Propojovací kabel je správně upevněný ve svorkovnici
vnitřní a venkovní jednotky bez možnosti vypadnutí?
Napájecí kabel venkovní jednotky je řádně upevněn a zapojen?
Je správně instalovaný odvod kondenzátu bez úniků?
je zapojené zěmění jednotky? (vodič)
Je vnitřní jednotka bezpečně a řádně upevněna?
Je napětí v napájecím kabelu v odpovídajícím rozmezí?
Je při provozu slyšet nadměrný hluk?
Displej jednotky normálně svítí?
Je výkon chlazení a vytápění dle standardů? Sací tlak / výp. teplota? 
Je regulace jednotky dle nastavené a aktuální teploty v místnosti
normální?

Před předáním jednotky vždy důkladně informujte
zákazníka jak ovládat klimatizační jednotkou.

Označte jednotlivé body níže

Přesah potrubí 1.Zkrácení potrubí 2.Odstranění otřepů

3.Nasazení matice
4.Tvorba kalíšku

Chybové hlášky

Kontrola instalace a provozní test

Min. délka propojovcího potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 2m!

5. Vždy musí být instalován jistič. Jistič musí být 2 pólový se vzdáleností mezi
kontakty více než 3 mm-

Ch
yb

ně
!
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Údržba

Stellen Sie eine 
angemessene 
Raumtemperatur ein.

Schließen Sie während 
des Betriebs Türen und 
Fenster.

Verwenden Sie den Timer auf 
effiziente	Weise.

Reinigung	des	Luftfilters

Verwenden Sie die 
Lüftungsschlitze	auf	effiziente	
Weise.

Wenn	das	Gerät	längere	Zeit	
nicht gebraucht wird, schalten 
Sie die Stromversorgung ab. 

Entfernen Sie den alten 
Luftfilter

1.Öffnen	Sie	das	Einlassgitter.
Stützen Sie das Einlassgitter 
mithilfe der kleinen Stützvor-
richtung, die sich rechts am 
Innengerät	befindet,	ab.
2.Entfernen	Sie	den	Standardluftfilter.
Schieben Sie den Knopf leicht nach oben, um den Filter zu 
lösen, und entnehmen Sie ihn.

3.	Setzen	Sie	einen	Luftreinigungsfilter	ein.

Stecken Sie in den linken und rechten 
Filterhalter	entsprechende	Luftfiltereinsätze.

4.Setzen	Sie	den	Standardluftfilter	
ein. (Notwendige Installation)
ACHTUNG:
Die weiße Seite des 
Photokatalysator-Luftfilters	zeigt	
nach außen, die schwarze in Richtung Gerät. Die grüne Seite 
des	antibakteriellen	Mediums	im	Luftfilter	zeigt	nach	außen,	die	
weiße in Richtung Gerät.
5.Schließen Sie das Einlassgitter.
Schließen Sie das Gitter fest.
HINWEIS:
●Der	Photokatalysator-Luftfilter	wird	innerhalb	eines	bestimmten	
Intervalls durch Solarisation unbrauchbar gemacht. In der Regel 
dauert dies 6 Monate.
●Das	antibakterielle	Medium	im	Luftfilter	hat	eine	längere	
Haltbarkeit und muss nicht ausgetauscht werden. Während 
des Gebrauchs sollten Sie allerdings regelmäßig mit einem 
Staubsauger den angesammelten Staub entfernen oder die 
Filter abklopfen, da ihre Wirkungsweise ansonsten beeinträchtigt 
wird.
●Wenn	der	Filter	mit	dem	antibakteriellen	Medium	nicht	
verwendet wird, sollte er an einem kühlen und trockenen Ort 
aufbewahrt werden und keiner direkten Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein, da seine Sterilisierungsfunktion andernfalls 
beeinträchtigt werden kann.

Blockieren Sie Lufteinlass 
und Luftauslass nicht.

Fernbedienung

Folgende Mittel dürfen nicht zur Reinigung verwendet werden.

Verwenden Sie kein Wasser. Wischen 
Sie die Fernbedienung mit einem 
trockenen Tuch ab. Verwenden Sie 
keinen Glasreiniger oder chemische 
Reinigungstücher. 

Benzin, Leichtbenzin, Verdünner 
oder chemische Reiniger können die 
Beschichtung des Geräts beschädigen.

Über 40 ºC (104 ºF) heißes Wasser kann 
zu Verfärbungen oder Verformungen 
führen.

Gehäuse des Innengeräts

Angemessene 
Temperatur

Vermeiden 
Sie direkte 

Sonneneinstrahlung 
im Kühlbetrieb 

durch Vorhänge 
oder Jalousien.

Intelligente Verwendung des Klimageräts

Ersetzen	des	Luftfilters

1.Öffnen	Sie	das	Einlassgitter,	indem	Sie	es	anheben.
2.Nehmen Sie den Filter heraus. 
Drücken Sie die Führung in der Mitte des Filters leicht 
nach oben, bis er sich aus der Halterung löst, und 
nehmen Sie den Filter nach unten heraus. 
3.Reinigen Sie den Filter. 
Verwenden Sie einen Staubsauger zum Entfernen von Staub, oder waschen 
Sie den Filter mit Wasser. Lassen Sie den Filter nach dem Waschen an einem 
schattigen Ort 

Once every  
two weeksAUS

4.vollständig trocknen. 
Setzen Sie den Filter wieder ein. Setzen Sie den Filter 
genau ein, sodass die Markierung FRONT nach vorne 
zeigt. Stellen Sie sicher, dass der Filter fest in der 
Halterung sitzt. Wenn die Filter rechts und links nicht 
korrekt eingesetzt werden, kann dies zu Defekten 
führen. 
5.Schließen Sie das Einlassgitter.

Wischen Sie das 
Klimagerät mit 
einem weichen und 
trockenen Tuch ab. 
Verwen-den Sie bei 
hartnäckigen Flecken einen in Wasser 
gelösten Neutralreiniger. Wringen Sie 
das Tuch vor dem Abwischen aus, und 
wischen Sie den Reiniger vollständig ab. 

Údržba

Vždy nastavte správnou
teplotu v místnosti

Během provozu jednotky
uzavřete okna a dveře a 
snižte přímé sluneční záření

Pokud jednotka není
dlouhodobě v činnosti
vypněte napájení

Využívejte časovač

Využívejte směrové laměly

Nikdy nezakrývejte vstup / 
výstup vzduchu jednotky

Teplota
vzduchu

OFF

Dálkový ovladač Vnitřní strana jednotky

Chytré používání klimatizační jednotky

Nepoužívejte vodu ani vlhčené 
ubrousky pro čištění ovladače.

Pro očištění jednotky použijte
měkký vlhký hadřík.
Při silném znečištění použijte vodu
s neutrálním detergentem.

Čištění vzduchového filtru

Otevřte panel rukou a při tom jej přidržujte a podepřete
Vyjměte filtr
Vyčistěte filtr
Umístěte filtr

Toto nepoužívejte pro čištění!

Ředidlo, benzín, chemické 
přípravky a rozpouštědla.

Teplá voda více jak 40 °C může
zapříčinit zbavení barevnosti plastů

1x za 14
dní

5
Odejměte podpěru panelu.6

7

Otevře přední panel jednotky

Řádně zavřete přední panel jednotky
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Upozornění

Wenn Betriebsstörungen wie Brandgeruch auftreten, 
stoppen Sie sofort den Betrieb, und wenden Sie sich an 
die	Verkaufsfiliale.

Verbinden Sie das Netzkabel 
vollständig mit dem Auslass.

Verwenden Sie das Netzkabel nicht im 
aufgewickelten	Zustand.

Stoppen Sie den Betrieb nicht durch 
Ziehen	des	Netzsteckers	usw.

Verwenden Sie das Gerät nicht für die Lagerung 
von Lebensmitteln, Kunstgegenständen, 
Präzisionsausrüstung,	zur	Zucht	oder	zum	Anbau.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines 
Kamins oder eines Heizgeräts. 

Setzen	Sie	Pflanzen	oder	Tiere	nicht	dem	
direkten Luftstrom aus.

Überprüfen	Sie	den	Zustand	des	
Installationsuntergrunds.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, 
und klettern Sie nicht auf das Gerät.

Stellen Sie keine Blumenvase oder 
Wasserbehälter auf das Gerät.

Gießen Sie kein Wasser zur Reinigung auf 
das Gerät.

Sorgen Sie gelegentlich für Frischluftzufuhr, 
insbesondere	dann,	wenn	zur	selben	Zeit	ein	
Gasgerät in Betrieb ist.

Betätigen Sie den Schalter nicht mit nassen 
Händen.

Versuchen Sie nicht, selbst 
Reparaturen oder Umbauten 
durchzuführen.

Schließen Sie das 
Erdungskabel an.

Richten Sie den Luftstrom nicht direkt 
auf Personen, insbesondere nicht auf 
Kleinkinder oder ältere Personen.

Achten Sie darauf, dass das 
Netzkabel nicht beschädigt wird.

Führen Sie keinesfalls Objekte in den Lufteinlass oder 
Luftauslass ein.

Verwenden Sie die geeignete 
Spannung.

1.Verlängern oder verkürzen Sie das Netzkabel nicht.
2.Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem 
unter Umständen brennbares Gas austreten kann.
3.Setzen Sie das Gerät keinen Wasser- oder Öldämpfen 
aus.

Verwenden Sie eine eigene 
Stromversorgung mit einem 
Schutzschalter.

Vergewissern Sie sich, dass 
der Ablauf sicher installiert ist.

STRIKT 
EINZUHALTEN

STRIKT 
EINZUHALTEN

STRIKT 
EINZUHALTEN

STRIKT 
EINZUHALTEN

STRIKT 
EINZUHALTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN VERBOTEN VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN

VERBOTEN VERBOTEN

Wenden	Sie	sich	hinsichtlich	der	Installation	an	eine	Verkaufsfiliale	oder	einen	Serviceshop.

Versuchen Sie nicht, das Klimagerät selbst zu installieren, da eine unsachgemäße Durchführung zu 
Stromschlägen, Bränden und Wasserleckagen führen kann.

WARNUNG

WARNUNG

ACHTUNG!

Erdung

AUS

s
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Problem Ursache und Ausgangskontrollen

Normale 
Leistungs-
überprüfung

Das System 
startet nicht 
sofort neu.

●Wenn	das	Gerät	abgeschaltet	wird,	startet	es	
erst nach 3 Minuten neu, um das System zu 
schützen.  
●Wenn	das	Stromkabel	herausgezogen	und	
wieder angesteckt wird, schaltet sich die 
Schutzschaltung für 3 Minuten ein, um das 
Klimagerät zu schützen. 

Ein lautes 
Geräusch ist 
zu hören

●Während	das	Gerät	in	Betrieb	ist,	oder	wenn	
es ausgeschaltet wird, ist möglicherweise ein 
rauschendes oder gluckerndes Geräusch zu 
hören. Erst 2 bis 3 Minuten, nachdem das Gerät 
gestartet wurde, wird das Geräusch lauter. 
(Das Geräusch wird durch den Fluss des 
Kühlmittels im System erzeugt.)
●Während	das	Gerät	in	Betrieb	ist,	ist	
möglicherweise ein knackendes Geräusch  
zu hören. Dieses Geräusch wird durch das 
Gehäuse erzeugt, das sich aufgrund von 
Temperaturänderungen ausdehnt oder 
zusammenzieht.
●Wenn	ein	lautes	Geräusch	aus	der	
Luftausblasrichtung kommt, während das Gerät 
in	Betrieb	ist,	ist	der	Luftfilter	möglicherweise	
stark verschmutzt.

Es werden 
Gerüche 
erzeugt.

●Dies	ist	der	Fall,	da	das	System	Gerüche	aus	
dem Innenbereich, wie z. B. den Geruch von 
Möbeln,	Farbe	oder	Zigaretten,	zirkuliert.

Dunst oder 
Dampf wird 
ausgest-
oßen. 

●Während	des	Kühl-	oder	Entfeuch-
tungsbetriebs entweicht möglicherweise Dunst 
aus dem Innengerät. Dies tritt aufgrund der 
plötzlichen Abkühlung der Luft auf.

Im Entfeuch-
tungsbetrieb 
kann die Venti-
latorgeschwin-
digkeit nicht 
verändert 
werden.

●Wenn	die	Raumtemperatur	im	
Entfeuchtungsbetrieb +2 ºC unter der 
Temperatureinstellung liegt, läuft das Gerät 
unabhängig von der Ventilatoreinstellung 
intermittierend mit geringer Geschwindigkeit.

Mehrfach-
prüfung

●Ist	der	Netzstecker	angeschlossen?
●Gibt	es	einen	Stromausfall? 
●Ist	die	Sicherung	durchgebrannt?

Schlechte 
Kühlleistung

●Ist	der	Luftfilter	verschmutzt?Normalerweise	
sollte er alle 15 Tage gereinigt werden. 
●Gibt	es	vor	der	Luftzuführung	und	dem	
Luftaustritt	irgendwelche	Hindernisse?
●Wurde	die	Temperatur	korrekt	eingestellt?
●Sind	Türen	oder	Fenster	geöffnet? 
Kommt es durch das Fenster während des
●Kühlbetriebs	zu	direkter	Sonneneinstrahlung?	
(Ziehen	Sie	einen	Vorhang	vor) 
●Gibt	es	während	des	Kühlbetriebs	zu	viele	
Wärmequellen oder sind zu viele Personen im 
Raum?

UpozorněníChybové stavy
Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie 

sich an den Kundendienst wenden. ●Blockieren	oder	bedecken	Sie	das	Lüftungsgitter	des	
Klimageräts nicht. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in 
den Einlass/Auslass und die Schwenklamellen.
●Dieses	Gerät	ist	für	Personen	(einschl.	Kinder)	mit	
eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen 
Fähigkeiten nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht 
oder ausführliche Anleitung zur Benutzung der Gefriertruhe durch 
eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, 
dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Technische Daten:
●Der	Kühlkreislauf	ist	lecksicher.
Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen betriebsfähig :
1.Umgebungstemperaturbereich :

Kühlbe-
trieb

Innen
Maximum: D.B/W.B 35ºC/24ºC 
Minimum: D.B/W.B 21ºC/15ºC

Außen
Maximum: D.B/W.B 43ºC/26ºC 
Minimum: D.B -15ºC

Heizbe-
trieb

Innen
Maximum: D.B  27ºC
Minimum: D.B 10ºC

Außen
Maximum:D.B/W.B 24ºC/18ºC 
Minimum:D.B -15ºC
Minimum:D.B -30ºC (only for nordic unit)

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, 
einem	Servicepartner	oder	einer	ähnlich	qualifizierten	Person	
ausgewechselt werden.
3.Im Falle einer defekten Sicherung auf der Leiterplatte des 
Innengeräts ersetzen Sie diese mit einer Sicherung des Typs 
T. 3,15 A/250 V. Im Falle einer defekten Sicherung auf der 
Leiterplatte des Außengeräts ersetzen Sie diese mit einer 
Sicherung des Typs T. 25 A/250 V.
4.Die Verkabelung muss dem örtlichen Verkabelungsstandard 
entsprechen.
5.Nach der Installation muss der Netzstecker leicht zugänglich 
sein.
6.Altbatterien müssen sachgemäß entsorgt werden.
7.Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen 
Personen ohne Aufsicht bedient werden.
8.Achten Sie darauf, dass kleine Kinder nicht mit dem Gerät 
spielen.
9.Verwenden Sie den zum Netzkabel passenden Netzstecker.
10.Der Netzstecker und das Verbindungskabel müssen dem 
örtlichen Standard entsprechen.
11.  Schalten Sie zum Schutz der Einheiten zuerst die 
Wechselstromversorgung ab, und schalten Sie frühestens 30 
Sekunden später die Stromversorgung ab.

Chlazení
Interiér

Maximum: D.B/W.B 35ºC/24ºC 
Minimum: D.B/W.B 21ºC/15ºC

Exterién
Maximum: D.B/W.B 43ºC/26ºC 
Minimum: D.B -20ºC

Vytápění

Interiér
Maximum: D.B  27ºC
Minimum: D.B 10ºC

Exterién

Maximum:D.B/W.B 24ºC/18ºC 
Minimum:D.B -20ºC
Minimum:D.B -30ºC (pouze pro 
severskou jednotku)



Address: Haier Industrial Park, Haier Road, Hi-Technology Zone, 
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